
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna weMakowie Mazowieckim;

PAŃSTWOVW POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

tel.: 29 717 13 00

W MAKOWIE MAZOWIECKIM
• sekretariat.psse.makow@sanepid.gov.pl ul. Adama Mickiewicza 31,

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki, dnia 2024.01.12 J

HKN.9027.20.2024.BK

Na podstawie:

OCENA JAKOŚCI WODY

URZĄD MIEJS
w Makowie Mazowiecki
'KANCFLAFQ!A OGÓLN

2 G -010
dn.

L.dz. Ilość zał.

Na podstawie: art. 4 ust. I pkt I ustawy' z dnia 14 marea 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(tj. Dz. U. z 2023 r. , poz. 338 ze zm.),

art. 12 ust. I ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 537),

S 21 ust. I pkt I rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr: 17/N/Mak i 18/N/Mak sporządzonego w dniu

08.02.2023 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek wody nr sprawozdań:

HKL.9052.279.2023 i HKL.9052.280.2023 z dnia 08.02.2023 r.

oraz sprawozdaniu nr: 264861/23/WAW sporządzonego dnia 01.06.2023 r.,

oraz sprawozdaniu nr: 264812/23/WAW sporządzonego dnia 01.06.2023 r.,

oraz w protokołach nr: 76/N/Mak i 77/N/Mak sporządzonego w dniu 30.08.2023 r. i na podstawie

uzyskanych wyników badań ww. próbek wody nr sprawozdań: HKL.9052.1795.2023

HKL.9052.1796.2023 z dnia 04.09.2023 r.

oraz sprawozdaniach nr: 488894/23/WAW i 488895/23/WAW sporządzonego dnia 18.09.2023 r. ,

oraz sprawozdaniu nr: 579452/23/WAW sporządzonego dnia 26.10.2023 r.,

oraz sprawozdaniu nr: 579448/23/WAW sporządzonego dnia 24.10.2023 r. ,

oraz sprawozdaniu nr: 579446/23/WAW sporządzonego dnia 03.11.2023 r.,

oraz w protokole nr: 92/N/Mak sporządzonego w dniu 14.11.2023 r. i na podstawie uzyskanych

wyników badań ww. próbek wody nr sprawozdań: HKL.9052.2472.2023 z dnia 05.12.2023 r.



z punktów zgodności w :

PSP nr 1 ul. Sportowa 9, 06-200 Maków Mazowiecki

Stacja Paliw Bar Gozana, ul. Mazowiecka 18, 06-200 Maków Mazowiecki

Stacja Uzdatniania Wody w Makowie Mazowieckim ul. Leśna 38, 06-200 Maków Mazowiecki

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu o produkcji 1000-10000 m3/d Maków Mazowiecki ul. Leśna

zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Makowie

Mazowieckim

up. Państwowego Powiatowege
Inspektora an•tarnego

w Makowie Ia wieckim

mgr inż. Agn •eska Szwejk

Otrzymuje:

1. Burmistrz Miasta Makowa Mazowieckiego, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki.

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. 0., ul. Przemysłowa 5,

06-200 Maków Mazowiecki.

3. Ala.


